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Рассмотрен процесс охлаждения водой приводного барабана ленточного конвейера при его 

пробуксовке. Алгоритм расчета позволяет определить для каждого барабана и ленты такой расход воды, при 
котором  время  охлаждения  барабана  будет  минимальным  и  меньшим  времени  нагревания  и  воспламенения 
конвейерной ленты. Разработан способ охлаждения приводного барабана путем подачи воды в его 
внутреннюю полость. 
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Постановка проблемы и ее связь с актуальными научными и практическими исследованиями.   
Один из наиболее пожароопасных объектов угольной шахты – выработки, оборудованные ленточными 

конвейерами, так как они имеют высокую пожарную нагрузку (горючая конвейерная лента, минеральные масла 
в редукторе и гидромуфтах, дерево в пустотах за крепью). 

При перегрузках конвейера, его заштыбовке, заклинивания поддерживающих роликоопор, сходе ленты 
или иных нарушениях нормальной работы конвейера происходит частичная или полная пробуксовка с 
выделением вследствие трения значительного количества теплоты на поверхности контакта барабана ленты и 
пожароопасным нагреванием поверхности приводного или натяжного барабана. При этом возможно 
воспламенение угольного штыба и конвейерной ленты. По этой причине за последние 15 лет на приводных и 
натяжных станциях конвейеров произошло 65% всех пожаров в конвейерных выработках шахт Украины, 64 %  
– Российской Федерации, до 45 % – шахт Польской Народной Республики [1-3]. 

 Один из путей предотвращения пожаров на приводных станциях ленточных конвейеров – охлаждение 
приводного барабана при возникновении пробуксовки. Охладить барабан можно, например, водой из 
автоматических установок пожаротушения, которыми оснащены приводные станции. Однако такие установки 
срабатывают, когда пожар уже возник, требуют определенного напора и расхода воды в пожарно-оросительном 
трубопроводе. 

Более  рациональным  представляется  следующий  способ:  выполнить  приводной  барабан  в  виде  двух 
коаксиальных  цилиндров  и  в  случае  аварийной  пробуксовки  подавать  охлаждающую  жидкость  (воду)  во 
внутреннюю полость барабана. 

Это  возможно,  если  выполнить  барабан  полым  или  состоящим  из  двух  коаксиальных  цилиндров  и  в 
случае аварийной пробуксовки подавать охлаждающую жидкость (воду) во внутреннюю полость. 

Условия наиболее эффективного применения воды для предлагаемого охлаждения нагреваемых 
элементов барабана при минимальном расходеизучены мало. Удалось обнаружить только одну публикацию [4]. 
В ней рассмотрено охлаждение электрогенераторов. Охлаждающая жидкость подается в узкий кольцевой зазор 
между  двумя  коаксиальными  цилиндрами,  внутренний  из  которых  (ротор)  вращается,  а  внешний  (статор) 
неподвижен. Вода, попадая на нагретую внешнюю поверхность ротора, нагревается до температуры кипения, а 
затем кипит. 

В шахтных условиях нельзя допустить, парообразования, то есть нагревания барабана до  температуры 
кипения воды. По данным экспериментов на шахте «Тремония» (Германия) воспламенение конвейерной лента 
при  пробуксовке  барабана  и  наличии  угольного  штыба  начиналось  при  t  =  120  °С  [5].  Поэтому  методика, 
предложенная в работе [4], не подходит для шахтных условий. 
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Таким образом, для создания надежной методики определения количества охлаждающей воды и 
условий ее подачи недостаточно данных, обеспечивающих необходимую надежность работы приводного 
барабана, предупреждения его перегревания, создающего yгрозу пожара в шахте. 

Изложение  основного  материала  исследования.  Рациональное  управление  процессом  охлаждения 
требует  изучения  его  достаточно  сложного  механизма.  В  зависимости  от  гидродинамических  и  тепловых 
условий  можно  выделить  несколько  частных  режимов  охлаждения,  причем  эти  режимы  могут  одновременно 
реализоваться  на  различных  участках  обечайки  барабана,  что  еще  более  усложняет  процесс  и  увеличивает 
трудность его формализации. В частности, при температуре поверхности обечайки барабана выше температуры 
насыщения  водяного  пара  образуется  пленка испаряющейся  жидкости.  При более  высоких  температурах 
возникает пузырьковое кипение в пленке, а дальнейший рост температуры приводит к сфероидальному 
состоянию жидкости на охлаждаемой поверхности. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема приводного барабана 
 
Представим  себе  приводной  барабан  в  виде  двух  коаксиальных  цилиндров  с  зазором δ ,  м,  между 

ними. Барабан вращается с угловой скоростью ω, с-1. При его аварийной пробуксовке во внутреннюю полость 
подается вода и охлаждает барабан. 

Чтобы избежать парообразования и необходимости усложнять конструкцию предохранительным 
клапаном,  принимаем  допустимую  температуру  нагрева  барабана,  при  которой  начинается  его  охлаждение 
Тдоп. = 80 оС. 

Для определения текущей температуры барабана в случае его аварийной пробуксовке и 
принудительного охлаждения (учитывая и охлаждения внешней поверхности барабана вентиляционным 
потоком воздуха) составим по аналогии с [4] уравнение теплового баланса 
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где   q  –  удельный  теплоприток  к  поверхности  контакта  лента-барабан  при  его  аварийной  пробуксовке, 
Вт/м2; 

S2 – площадь поверхности барабана, охваченная конвейерной лентой, м 2; 
С* – средневзвешенная теплоемкость пары барабан-лента, Дж/(кг· оС);  
mб, mл – масса барабана и части ленты, охватывающей барабан, соответственно, кг; 
S1 – площадь поверхности барабана, свободная от ленты и омываемая воздушным потоком, м 2; 

вα  – коэффициент теплоотдачи от вращающегося барабана к воздуху, Вт/(м 2·°C); 

Т – текущая температура барабана, оС; 
Тв – температура окружающего воздуха, оС; 
S3 – площадь внутренней поверхности внешнего цилиндра барабана, м 2; 

жα  – коэффициент теплоотдачи от барабана к охлаждающей жидкости (воды), Вт/(м 2·°C); 

Тж – начальная температура воды, оС; 
τ  – время, с. 
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Принимаем,  что  охлаждение  барабана  водой  начинается  в  момент  времени *ττ   при  достижении 
температуры поверхности барабана Тдоп. = 80 оС. 

 
Начальные условия: 
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где  Т0 – начальная температура барабана, оС (до начала его аварийной пробуксовки). 

Интегрируя (1) с учетом (2), получаем: 
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Коэффициенты теплоотдачи вα  и жα  определяем из критериальных уравнений 

 

       l
,

вв Re,Nu ε 602160   (8) 

 

где вNu  и вRe  – критерии Нуссельта и Рейнольдса для воздуха 
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вυ  – скорость вентиляционного потока, омывающего барабан, м/с; 

вλ  – теплопроводность воздуха, Вт/(м2·°C); 

вν  – кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 

Dб – наружный диаметр приводного барабана, м; 

lε  – поправочный коэффициент, учитывающий длину барабана. 
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где жNu  и жRe  – критерии Нуссельта и Рейнольдса для воды; 

Та – число Тейлора 
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жν  – кинематическая вязкость воды, м2/с; 
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Удельный теплоприток при пробуксовке определяется из уравнения [4] 
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где бυ  – окружная скорость барабана, м/с; 

f – коэффициент пробуксовки (0 < f < 1); 
             γ – угол обхвата барабана лентой, рад; 

В – ширина барабана, м; 
Nсб – усилие в сбегающей ленте, н; 
m – коэффициент трения ленты о барабан. 
Минимальный расход охлаждающей воды Vж, м 3/с, при котором прекращается нагревание барабана, 

при условии пренебрежения теплосъемом за счет вентиляционного потока равен 
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где  сж – теплоемкость воды, кДж/(кг·К);  

рж – плотность воды, кг/м3. 
Зависимости (3) и (16) позволяют рассчитать текущую температуру поверхности барабана и 

необходимый  расход  воды  для  предотвращения  его  пожароопасного  состояния.  После  остановки  конвейера     

(q  =  0),  при  продолжении  подачи  воды  в  том  же  объеме )VV( min
жж    начинается  охлаждение  барабана.  При 

0q  охлаждение начнется при увеличении подачи )VV( min
жж  . 

Определим необходимое значение кольцевого зазора. Из уравнения (12) получаем  
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Принимаем:  Dб  =  0,63  м;  скорость  конвейерной  ленты  vл  =  2,0  м/с,  тогда  угловая  скорость  барабан

1356
2

ω  с,
D

v

б

л ; vж = 1·10 -6 м2/с; Tа = 1700. 

Тогда минимальное значение зазора δ  = 2,5·10 -3 м. 
Принимаем из конструктивных соображений δ = 3 мм. Тогда число Тэйлора Та = 3266 > 1700. 
Условие соблюдается. Принимаем начальную температуру воды 

 

Tж = 20 °С. Тогда определяющая температура 
2

ждоп
ж
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Т


 = 50 °С.  

 
При этом Ргж = 3,54, жλ  = 0,684 Вт/м2 [6].  

Из  уравнений  (11)  и  (13)  находим  коэффициент  теплоотдачи  от  внутренней  поверхности  барабана  к 
воде Nuж = 2,71; жα = 585 Вт/(м2·К). 

По зависимости (12) рассчитываем текущую температуру барабана при 100%-й пробуксовке 
резинотканевой ленты и следующих условиях: 

 
- барабан Dб = 0,63 м; толщина стенки внешней обкладки м,б 010δ  ; м,DD ббб 610δ2 ΄ ; 

- плотность материала барабана (сталь) бρ =7800 кг/м3; В = 0,9 м; δ = 0,003 м; f = 1; т = 0379; v б = 2 м/с;                

ω = 6,35 с-1; Тмах = 80 °С;  
- теплоемкость материала барабана сб = 0,46 кДж/ (кг·К); Т0 = 20 °С; 
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- лента резинотканевая: толщина ленты лδ 0.012 м; плотность материала ленты лρ = 1200 кг/м 3; vл = 

vб = 2 м/с; Sсб = 7850 Н; π
3

4
γ   рад; теплоемкость материала ленты сл =1,38 кДж/ (кг·К); 

- воздух  vв  =  1,5  м/с;  TВ =  25  °С; вρ =1,185  кг/м3;  vB  =  15,53·10-6  м2/с;  Рrв =  0,702; вλ =  2,634·10-2 

Вт/(м·К);  
- вода Тж = 50 °С; сж = 4.174 Дж/(кг·К); жλ = 0,648 Вт/(м·К); жν = 0,556·10 -6 м2/с; Рrж = 3,54. 

Рассчитываем коэффициент теплоотдачи вα : Reв = 6,08·104.  

Для l
б

,
D

В
ε 431  = 1.27 [6]; NuB = 203; вα = 8,5 Вт/(м2·К). 

Рассчитываем: 
- площадь поверхности барабана ВDбб πδ  = 1,78 м2; 

- площадь поверхности барабана, охваченной лентой S2 = 1,18 м2; 
- площадь поверхности барабана, свободной oт ленты S1 = Sб – S2 = 0,6 м2; 
- площадь поверхности, охлаждаемая водой S3=1,72 м2; 
- масса внешней оболочки барабана, находящаяся в контакте с лентой, 

- ;кгВDm бббб 103
3

2
ρδπ масса ленты на барабане кгВ

D
Bm л

б
лл 17

2
ργδ . 

Расчет температуры барабана, выполненный по приведенным зависимостям, представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры приводного барабана ленточного конвейера  
в зависимости от времени пробуксовки и охлаждения 

 

Температура  Тдоп =  80  °С  на  поверхности  приводного  барабана  достигается  через  время 
*η   =  8  мин 

после начала пробуксовки. Затем включается система охлаждения и через η = 2 мин температура 
стабилизируется  на  уровне  80  °С.  При  этом  необходимый  расход  воды,  рассчитанный  по  зависимости  (16), 

равен 
min

жV = 10,6 л/мин. 

В дальнейшем конвейер останавливается, теплоприток к барабану прекращается (q = 0) и при 
продолжении подачи воды происходит охлаждение неподвижного нагретого барабана. 

Этот  процесс  может  быть  описан  стандартной  процедурой  расчета  охлаждения  цилиндра  конечной 
длины с использованием критериев Био и Фурье [6]. 

Успех  охлаждения  обеспечен  при  уменьшении  температуры  поверхности  барабана  до  температуры 
окружающей среды за минимальное время при минимальном расходе воды. Снижение температуры барабана с 
t = 80 оС до t = 30 °С происходит при расходе воды V = 10 л/мин за время η  4 мин., что вполне приемлемо. 
При этом суммарный расход воды не превышает 60 л, то есть при отсутствии воды в пожарно-оросительном 
трубопроводе  может  быть  использована  автономная  емкость,  соединенная  с  системой  охлаждения  барабана. 
При увеличении расхода воды до 15 л/мин время охлаждения снижается до 2 мин. 

 Предлагаемый способ охлаждения барабанов позволяет предотвратить возникновение пожароопасного 
их  нагревания  на  приводных  и  натяжных  станциях  ленточных  конвейеров  и  повысить  срок  эксплуатации 
конвейерных лент. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ условий эксплуатации шахтных 
конвейеров показывает их высокую пожароопасность, связанную с перегрузкой, неисправностями конструкции 
или иными нарушениями нормальной работы. 

1. Предложен способ предотвращения  пожароопасного нагревания приводных и натяжных барабанов 
конвейера путем их охлаждения водой, подаваемой на внутреннюю поверхность обечаек. 

2. Исследования процесса ограждения нагреваемых элементов барабана позволили предложить 
методику определения необходимого количества охлаждающего агента для стабилизации безопасной в 
пожарном отношении  температуры поверхности барабана и последующего ее снижения, а  также разработать 
оригинальную конструкцию барабана, предотвращающую его нагреванию до пожароопасных температур. 
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The process of water cooling conveyor belt drive drum when it slips. Algorithm of calculation to determine for 

each reel and tape a water flow at which time the cooling drum will be minimal and less time heating and ignition of the 
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